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建筑设计总说明

一、设计依据

    1.甲方提出的使用要求等。

1 硬质地面(道路、休闲场地）伸缝、缩缝标准做法说明

1.1 伸缝处理（布置间距≤20米左右）：根据铺装设计线进行分割，具体定位可参考各分区铺装图。内填“改性沥青麻丝填充”

1.2 缩缝处理（布置间距≤6米）：根据铺装样式及规格模数，在铺装完成后，沿铺装缝割5mm缝，不勾缝。做法详下图（b）所示.

1.3 上述两条的缩缝处理，通用于所有地面铺装，且在面积过大时、在不同厚度材料处、不同支撑处和标高变化处均需

根据铺装设计及规格设伸缝，只是“细砂扫缝”在墙体伸缩缝中可不填。

1.4 当有铺装详细设计时，伸缩缝需根据铺装平面图案进行定位。若伸缩缝为弧形或不规则形状较难定位时，则采用在伸缩缝处预埋

20宽高发泡聚乙烯泡沫塑料，用于铺装留缝定位的处理方法（布置间距应铺装平面图适当调整）。

a 伸缝做法 b 缩缝做法
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    做法详下图（a）所示.

三、施工做法通用原则

2.所有流线型园路需按设计图纸放线，保证曲线流畅、自然。园路及广场找坡方向详竖向设计图。若无特殊说明，园路均采用单坡

  排水，横向排水坡度1.0％。

3.凡本设计采用的涉及到景观造型、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面的材料，除按本设计图纸要求外，均需报小样，

  经甲方及设计单位审核认可后方可采用 。

4.本图中，所有构造做法中的塘渣稳定层和素土基层都需要夯实，在同一构造做法中，这两者夯实度相同。所有非机动车行道路、广

  场构造做法中素土夯实度须≥98%。

5.所有外露的毛石、混凝土或砖砌结构均需修饰，具体应用的石材饰面参考详图标注，无特殊标注的部分，则根据平面设计中的相同

  铺装延伸铺设。

1.施工时应按图施工，如有改变，需征得设计单位同意；如替换材料及饰面,必需取得甲方及园林建筑师的最后同意。

6.地下管线应在绿化施工前铺设，高功率灯具应距离植物≥1.0m

7.台阶或坡道平台与建筑外墙面之间须设变形缝，缝宽30mm。灌建筑嵌缝油膏，深50mm。

8.所有路面铺装，包括踏步、踏步侧面、池底、池侧壁等除特殊要求以外，石材之间均齐边对缝铺设，不留缝。侧面的铺装样式若

   无特殊说明，则根据平面设计中的相同铺装延伸铺设。

9.所有涉及结构承载力的设计，须经过结构工程师核算后，方可施工。

10.本工程设计中未详尽之处 ，均应按照国家和浙江地区现行的各类相关施工规范、规定及标准实施。

四、施工做法详细说明

1.5 特殊注明的小品、雕塑需在本专业设计意向图纸的基础上，由专业设计公司进行深化设计后施工安装。成品小品则根据提供的样式

    参考和规格材料资料，购买成品即可。

1.6 儿童游乐设施等室外家具的选型，应根据设计单位的设计意向，结合整个景观区域的风格，由甲方    协同设计单位，最终选定相应的配套设施。

二、工程概况

2.在方案的基础上，遵偱方案的构思完成施工图设计。

本工程标高系统采用相对标高。

尺寸单位:除标高以米（m）计处，其他均以毫米（mm）计。

3.甲方提供的相关图纸资料及现场勘查资料；

《公园设计规范》GB 51192-2016；

《无障碍设计规范》GB50763-2012；

《混凝土结构设计规范》GB50010-2011；

《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018；

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；

《民用建筑设计通则》(GB50352-2019)；

《砌体结构设计规范》GB50003-2011；

    1.工称名称：

2.建设地点：浙江省金华市婺城区雅畈镇汪家村

 汪家村全民健身休闲广场改造工程

3.装饰（或改造）设计范围和内容：

面积（平方米） 新改造构造处理方式项目

健身休闲广场

篮球场 水泥地面（含标线）1209.79

羽毛球场 351.02

改造项目一览表

水泥地面（含标线）

儿童游乐区 6厚EPDM塑胶场地

休闲广场 514.97 水泥地面

101.22

备注：以上数量具体以实际工程量为准。
六、其他

     4、本工程如总说明做法与详图大样做法有冲突之处以大样图做法为准。

   5、本工程施工及验收严格执行国家现行的各项施工质量验收规范。本说明未尽之处均按国家有关规程、规范及规定执行。

关施工验收规范施工。

1、本套图纸须由我司盖章确认，经甲方组织各单位会审后方可施工。

3、本工程设计中如无特殊指明，所示标高均为完成面标高；当总平面、分区平面与详图尺寸有细小出入时，以详图尺寸为准。

7、本工程所有面层材料均应提供材料样板，经确认后方能进场施工。

8、所有面层材料应由建设单位、监理单位和设计单位共同确认方可使用。
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2.金属

2.1 本项目中所有钢材（钢板、方通、圆通、扁通）、铁件和五金均应符合国家相关规范及标准的规定。并且均要求采用热浸镀锌

2.2 铸铁：要求本项目采用的铸铁为高质量的灰口铁，符合国家相关标准。要求铸铁件尺寸精确，形状符合要求，结构严紧与零件

2.5 钢构件之间焊接，焊接表面不得有凹陷、划痕、焊疤电弧擦伤等缺陷，边缘应无毛刺；焊缝应平滑，无裂纹、无未溶合、夹渣、

    未填满弧坑和焊瘤等缺陷；且焊缝外形均匀，成形良好，焊缝与焊缝之间、焊缝与金属之间过渡光滑，焊渣和飞溅物清除干净。

    焊条为手工焊条，要达到外观焊缝光滑，做法可参考下图（b）：

    配合恰当。铸件中不得有气孔、熔渣、型芯钉、裂缝和其它毛病。

2.3 不锈钢：

        a. 本工程所使用的不锈钢均适用于室外环境，采用冷弯工艺（或含工厂内焊接）成型的构件。

        b. 螺钉、螺栓等标准件采用常规市售品，否则需另规定材质。

        c. 当要求表面为“镜面”时，其外露表面粗糙度不低于GB/T 4239-1991中的NO.ZB表面加工等级。

        d. 当要求表面为“发纹”时，其表面粗糙度为0.14-0.2Ra(um)。

2.4 当钢构件因为装饰原因，直接落到地面铺装以下时，需填建筑防水膏进行防腐保护。本工程中所有相关做法均以本条内容为准。

a:

说明：a为钢构件厚度。

    进行防锈处理。

b:

    详下图（a）：
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设计说明

球，高大树木移植截枝时，应保留树形及枝杆，切忌杀头。

10.不同模纹灌木间及单片灌木面积大于50平方的，需设10cm宽卵石修剪隔离带。

强的微酸性或中型的黄壤土或田园土。土壤ph值控制在5.5-7.0范围内为宜。

木可以适当疏枝。用作色块的植物，种植后按设计要求整形修剪。景观树的树冠宜作少量修剪。

枝点以下枝条全部剪去，分枝点以上枝条酌情疏剪或短裁，并应保持树冠原型。枝叶茂密大灌

门和建设方同意后作适当调整，但种植面积不变，必须确保绿化布局统一性和良好的景观效果。

种、规格及种植位置,如个别地段与地下管线发生矛盾，苗木采购发生困难时，应征得设计部

8.胸径在15CM以上常绿乔木或胸径20cm以上落叶乔木为大树移植，必须按树木胸径的8-10倍挖

7.栽植的苗木必须选择生长健壮，无病虫害的植株。行道树的乔木定干高度为3m以上，第一分

6.绿地施工前必须充分领会设计意图、按绿地施工规范进行。种植前应按图纸要求核对苗木品

5.绿地种植区除部分有构筑地形设计要求，必须按设计要求构筑地形外，其余部分均以3％坡

掘土球，其余规格苗木按规范要求挖掘，珍贵苗木泥球应放大一级。

所有苗木均采用二年以上移栽苗或圃地苗，且要求整形修剪。苗木移植时应按规范要求带足泥

9.所有草坪均采用满铺，要求草块互相衔接不留间隙，草块铺设后应滚压、灌水。

度要求平整土地，以利自然排水。

善种植条件，客土须经除草剂处理。回填的种植土必须是结构疏松、通气、保水、保肥能力

种植地必须清理现场建筑垃圾，矿渣及对植物生长有害的成分，并采用换客土方法，改

1. 本说明适用于景观绿化工程的绿化施工。

为了确保绿化工程施工质量，实现景观整体简洁、明快的目的,

2. 土壤处理：

11.种植胸径5cm以上乔木，应设支柱固定，防止倒伏。支架应保持整洁美观。

3.每株乔木视土壤情况更换种植好土，种植土应根据植物对酸碱度的不同需求局部进行改良。

4.种植时应避开各种地下管线，按规范要求确保树木与管线的最小距离。

对绿化施工提出如下要求：

绿化区 种植马尼拉草皮1775.36
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沥青嵌缝

水泥地面作法
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健身休闲广场大样图

150mm厚C20混凝土面层

马尼拉草皮

预埋2-∅60PVC管

C30混凝土基础

30X3扁铁

接地极热镀锌等边角钢

L2500X50X5

4-M22地脚螺栓均布

M22地脚螺栓均布

接地极热镀锌等边角钢

L2500X50X5

2-∅60PVC管 灯杆法兰盘400x400x16mm

Q235钢材镀锌、防腐、防锈

壁厚≥4.0mm

制度牌平面图

1.0厚镀锌板烤漆

50*50*10方管、1.0厚不锈钢包面

注：宣传栏参照此造型与结构、由专业厂家制作安装。

钢构件之间以电焊连接，要求焊缝光滑均匀，所有钢构件须涂刷防锈漆二道。

10厚钢板焊接成型、面涂刷青灰色氟碳漆

10厚钢板焊接成型、面涂刷青灰色氟碳漆

制度牌立面图

制度牌剖面图

宣传栏平面图

宣传栏立面图

宣传栏剖面图

水泥地面伸缩缝大样图 注：制度牌参照此造型与结构、由专业厂家制作安装。

钢构件之间以电焊连接，要求焊缝光滑均匀，所有钢构件须涂刷防锈漆二道。

灯柱基础图

10米杆球场投光灯示意图 

注：灯杆由专业厂家制作安装，本图仅示意

制度牌数量合计3个

检修门

40*80管

400W/IP65

注：由专业厂家制作安装，本图仅示意

14螺栓（预埋）

350*350*10钢板

C30混凝土基础

完成面

广告牌基础图

广告牌（按实际为准）

注：由专业厂家制作安装，本图仅示意

14螺栓（预埋）

350*350*10钢板

C30混凝土基础

完成面

健身器材基础图

健身设备（按实际为准）

注：由专业厂家制作安装，本图仅示意

500*500基础
500*500基础

聚氨酯材料划线

种植土

羽毛球场宽40mm

篮球场宽50mm

注：标线由专业厂家制作安装，本图仅示意

原有基础

6厚EPDM塑胶地面

30厚1:3水泥砂浆找平层

150mm厚C20混凝土面层

原有基础

儿童游乐区地面大样图
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NB1L-40/2P     32A(30mA) W1:YJV-3x4mm  PVC32,F
1200W 篮球场投光灯照明  1#

L1,N

100A

AL1:(照明配电缆)

YJV-3x35+1x16mm

电源由附近低压电源引来

预埋SC80

附注：1、AL箱各回路负荷分配需考虑L1，L2，L3三相尽量平衡。
  AL1配电系统图

NB1L-40/3P 

NH40-100/3P 

1200W 篮球场投光灯照明  2#

1200W 篮球场投光灯照明  4#

1200W 篮球场投光灯照明  5#

1200W 篮球场投光灯照明  6#

1200W 篮球场投光灯照明  3#

NB1L-40/2P     32A(30mA) W2:YJV-3x4mm  PVC32,F

L2,N

NB1L-40/2P     32A(30mA) W3:YJV-3x4mm  PVC32,F

L3,N

NB1L-40/2P     32A(30mA) W4:YJV-3x4mm  PVC32,F

L1,N

NB1L-40/2P     32A(30mA) W5:YJV-3x4mm  PVC32,F

L2,N

NB1L-40/2P     32A(30mA) W6:YJV-3x4mm  PVC32,F

L3,N

32A

80A

NM8-100/3P 

2

TI Up≤2.5kV,

Iimp≥12.5kA

NB1L-40/2P     32A(30mA) W7

L1,N

NB1L-40/2P     32A(30mA) W8

L2,N

NB1L-40/2P     32A(30mA) W9

L3,N
备用

备用

备用

电气设计总说明
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电气设计总说明

一、  设计内容：

休闲广场照明平面布置及配电系统。

二、  设计依据：

1、甲方提供的设计要求。

2、《低压配电设计规范》       GB50054-2011

3、其它相关专业提供的技术要求及资料。

三、电源：

2、电源电压为:380/220V,用电负荷等级为三级，电源从

1、照明控制箱AL1设置拟设置在保安室附近，具体位置甲方定。

四、线路敷设：

电缆选用铠装电缆，仅在过机动车道时穿钢管保护。管线经过机动

五、灯具选型及安装：

1、灯具安装具体位置由电气施工员与绿化施工人员密切配合后，方可施工。

2、所有灯具安装需专业人员与供货单位共同确定灯具结构后，方可施工。

3、灯具安装大样由供货商提供安装基础图及安装大样图，并负责指导安装。

4、所有灯具外壳及管线等均应与PE线可靠连接。庭院灯应就地打接地极并PE线重复

5、所有接头进行防潮处理后加热缩套管密封封装。其中水下灯防护等级应达到IP67,其他

本工程景观照明由AL1照明箱集中控制，集中控制由厂家按甲方要求定制。

电的金属均应与接地系统可靠焊接。

2、所有金属管线、用电设备、金属外壳、穿线钢管、电缆金属外壳、金属支架等正常工作不带

1、本工程采用TN-S接地系统，每隔40-50m补打人工接地级要求整个系统接地电阻

六、电气安全及电力系统保护方式：

七、 控制方式：

八、 其它：

按国家有关现行规范执行。

应与土建等各工种密切配合,做好管线预埋工作，做好隐蔽工程计录,以备查考.图中未尽事宜

6、本图中所选的金卤灯等灯具均要求带电容补偿,补偿后功率因素应达0.9以上。金卤灯采

车道下时埋深0.8m，非机动车道处0.5m。管线敷设须符合

接地，其他灯具须每30m打接地极，接地电阻小于10欧。接地极为1根∅20长2.5

米的热镀锌圆钢与灯杆连接。每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2兆欧.

《城市道路照明设计标准》    CJJ 45-2015

其他相关的国家规范、标准。

7、配电箱安装位置具体根据实际由建设单位定，如果配电箱装在室外，配电箱防护等级应

应小于4欧姆，

8、所有园林配电设备和照明灯具、线路安装敷设时必须考虑其各种安全因素，如避免儿童能

直接触摸到配电设备和灯具、电源，以免导致触电，烫伤以及其它安全隐患，应做好各种

保安室配电房引来。

管综规范GB50289-98的要求。

灯不低于IP54。

用电子镇流器。

达到IP65。配电箱四周需设置围栏。

安全保护措施。

《建筑电气与智能化通用规范》 GB55024-2022

《民用建筑电气设计标准》     GB51348-2019
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电气平面图
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